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DIPUTACION
DE ALICANTE

n G il Sr. Alcalde-Presidente del
. 13D f_ Ayuntamiento de Altea

Alicante, 8 de junio de 2015

Estimado Alcalde:

En respuesta a la solicitud del ayuntamiento que presides, referente a
elaboracion de informe sobre las materias del Ciclo Hidrico en relacion con el
Plan General Estructural, te adjunto el citado informe realizado por los servicios

técnicos de este departamento de Ciclo Hidrico.

Esperando que el informe te facilite la adopcion de medidas que

garanticen el abastecimiento, recibe un cordial saludo,




DIPUTACION
DE ALICANTE

CICLO HIDRICO

Ayuntamiento de Altea
Alcalde-Presidente

En atencion al escrito del Ayuntamiento de Altea referente a solicitud de informe sobre
las materias de nuestra competencia en relacion con el Plan General Estructural, los
Técnicos que suscriben INFORMAN:

En la evaluacion realizada en el Estudio de Justificacion de la Disponibilidad de
Recursos Hidricos se concluye, desde el punto de vista legal, que la demanda maxima
prevista queda cubierta al quedar por debajo de la concesién administrativa actual de
aguas subterrdneas. No obstante, parece relevante evaluar los recursos realmente
disponibles segiin el origen de los mismos, con la informacién hidrogeoldgica mas
actualizada que se disponga, por lo que cabe mencionar lo siguiente:

e La practica totalidad de los pozos que abastecen a las zonas que contempla
el Plan General captan la Masa de Agua Subterrdnea Serrella-Aixorta-
Algar, y mas especificamente el denominado acuifero Bernia, delimitado
en el Mapa del Agua de la provincia de Alicante (Diputacion de Alicante,
2007). Sélo alguna captacion de menor explotacion queda incluida en los
denominados Acuiferos de Interés Local.

e El balance de recursos medios renovables del acuifero Bernia es del orden
de 2 hm’/afio, coincidente con los bombeos medios para el conjunto del
acuifero mas lo que pueda surgir en afios especialmente himedos en los
manantiales que constituian el drenaje del acuifero en régimen natural.

e Teniendo en cuenta que estos manantiales no generan excedentes no
regulados significativos y que la evolucién piezométrica del acuifero se
muestra equilibrada (ver figura adjunta), se puede concluir que el
incremento en la demanda de agua maximo previsto en el Plan, que es de
poco mas de 600.000 m?/afio, con respecto a los consumos actuales (afio
2013) debe de cubrirse incrementando los aportes procedentes del
Consorcio de Aguas de la Marina Baja, y no incrementando el bombeo del
mencionado acuifero Bernia, lo que produciria un desequilibrio en el
balance hidrico del mismo, con el consiguiente descenso piezométrico y
disminucion de reservas.

Por otro lado, en lo que respecta a la localizacion de la Zona de Nuevo Desarrollo
RE-1 Finca Alhama, se concluye que es incompatible con el art. 45.2 de la Ley
Urbanistica Valenciana y el art. 38 del Reglamento de Ordenacion y Gestion Territorial
y Urbanistica (en referencia a los articulos 17 y 18 de la Ley de Ordenacion del
Territorio y Proteccion del Paisaje). todo ello en relacion con la proteccion del recurso
hidrico. Asi, al urbanizarse zonas que se localizan en el afloramiento permeable del
acuifero captado para abastecimiento urbano (acuifero Bernia en este caso) se produce
un doble impacto:



Alicante, a 8 de junio de 2015

ELJEFED

Fdo. Luis

Por un lado existe riesgo de deterioro de la calidad del agua subterrdnea
por contaminacion derivada de posibles fugas en el alcantarillado de la
zona urbanizada.

Por otro se disminuye el recurso medio renovable, al impermeabilizarse
por el proceso de urbanizacion zonas en donde en condiciones naturales

se produce la infiltracién del agua de lluvia, y por tanto, la recarga del
acuifero infrayacente.

SERVICIO

driguez Hernandez
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Evolucién piezométrica del pozo Bernia realizado por la Diputacion de Alicante







